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Vyjadreni k projektové dokuk pentaci ke stavbé ve smyslu energetického zakona a pislusnych technickych
norem
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Dobry den,

reagujeme na vas pozadavek ze dne 9. 4\2025 tykajici se vydani vyjadreni k projektové dokumentaci pro Ucely
Spole¢ného Povoleni.

V zajmovém Uzemi k zamyslené stavbé a/qeb ni souvisejici ¢innosti na pozemku parcelni Cislo kfizovatka u
HFVbitova, Citov v katastralnim Gzemf MELNIK, CI ‘ vedené pod nazvem ,CITOV - UPRAVA KRIZOVATKY U
HRBITOVA" se nachazi zafizeni kabelového vede NN/0,4kV + venkovniho vedeni NN/0,4kV v nasem majetku.

S predloZenou projektovou dokumentaci souhlasim g za téchto podminek:

1) Pfed zahdjenim stavby je zhotovitel povinen wytySit \eskeré podzemni zafizeni.
V ochranném pasmu podzemnich zatizen( v majetku GEZ Distribuce, a.s. je zakdzano pouzivat strojni
techniku. \
Mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se energetickymi, komunika&nimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické in fastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejméxa s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, SN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 338, PNE 34 1050.
V pfipadé vzniku kiizeni kabelového vedeni v diisledku budovénového vjiezdu na pfilehlé pozemky je
nutno zajistit jeho mechanickou ochranu. Pro zajisténi ulozent pod2gmnich siti v souladu s CSN 73 6005,
CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelovéa vedeni, bude zajistenp diléi prelozeni takového
distribucniho zafizeni v souladu s ust. § 47, zakona 458/2000 Sb. na n% klady toho, kdo prelozku vyvola.
Smlouva na realizaci ptelozky a prelozka zafizen! distribudni soustavy mus{ byt zrealizovana
pfed zapodetim zemnich praci.
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Trasa kanalizace/vodovodu musi byt vedena ve vzdalenosti alespon 2 m od z ladd podpérnych bod(
stavajiciho nadzemniho vedeni NN/0,4kV, aby nedoslo ke snizeni jejich stability nsbo poskozeni
uzemnéni. \

2. Podminkou pro zahajeni innosti v blizkosti zafizeni distribudni soustavy, resp. v ochrankém pasmu
je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spolednosti CEZ Distribuce, a. s., pro vyse Wedené zajmové
Gzeml, které ziskéate prostfednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pti dodrzent ml’nek
uvedenych ve sdélenf a v tomto vyjadren. \

3.V dostate¢ném ¢asovém predstihu pred zahéjenim praci je nutné podat 24dost o udéleni souhla
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zaFizen distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Pogtup

CEZ Distribuce, a. s. Dé&din - De¢in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | 1CO: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v Ust nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatna linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasllaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plze, Guldenerova 2577/19, PSG 326 00
Otocte prosim

www.cezdistribuce.cz
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a formuldf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. P¥i realizaci stavby je nutné se Fidit podminkami, které
budou stanoveny v pfipadé kladného posouzeni podané zadosti.

4.\ Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikadnimi sitém

pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
axprovedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 501 10-1,
CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, GSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
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5.V pfipagé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedenely PNE 33 3302 a hranu wkopu doporudujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové
¢asti podp&rného bodu.

6. PFirealizaci styby a/nebo provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v zadném piipads k nebezpeénému
pfiblizeni osob, ¥gci, zafizeni nebo mechanismt a strojd k Zivym Gastem pod napétim, tj. musi
byt dodrzena minpalni vzdalenost 1 m od Zivych &asti zaFizeni NN (nizkého napéti), 2 m od vedeni VN
{vysokého napéti) a\3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou
na CSN EN 50110-1,Y0kud nenf vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN ISO 12480-1).
V pfipadé, Ze nebude MoZné tuto vzdalenost dodrZet, je Zzadatel povinen poZadat o vypnuti pfedmétného
elektrického zafizeni, pfiprdné o dodasné zaizolovani vodi&e NN.

7. Pracovnici provadéjici prace Rudou prokazateln pouceni o nebezpedi, které hrozi pfi nedodrzeni
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g bezpecnostnich pfedpist. S oMedem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribudni soustavy,

2 resp. v ochranném pasmu upozogiiujeme na moznost nebezpecnych viivil od elektrického zafizent,
s g Opatfeni proti témto viiviim je na shxané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povérenych osobach.
Y%_ﬁ‘; CEz Distribuce, a. s., nepfevezme 2a4nou zodpovédnost za pfipadné Skody, které vzniknou nasledkem
§§§ poruchy nebo havarie elektrického zabieeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vySe
§ % g uvedenych podminek. e ——
£a% 8.  Stavbou nebude narueno stavajici uzemnéN nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodd. Nebude-i ——
g%c‘i mozné toto dodrZet je nutné situaci fesit formd prelozky zafizeni distribuéni soustavy ve smyslu § 47 s
2es zakona &. 458/2000 Sb., v platném zné&ni. e
§§§ 9.V pfipadé dinnosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotceny =
82 prostor ze v8ech stran mozného pfistupu/viezdu po cglou dobu realizace viditelna oznacen vystraznou  m—
gg 8 §’ ceduli. %:-—-__
S o —
é%é% 10.  Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizenf pfistupu nasich pragovnikd a pracovnikd nami povéfenych firem —
fiﬁ’g £ k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Pii pripadné dpravé povrchu nesmi dojit ke zméné ———
i%% vy8kové nivelity zemé& oproti soudasnému stavu. ==
Coma

11. Musi byt dodrzeny Podminky pro préce v ochrannych pasmech zaXzeni, které jsou v platném znéni

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, POpf. jsou soudasti vydaného si&leni o existenci zafizen! v majetku
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-i k obnaZeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického Xafizent, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici ndbo zafizeni technické
infrastruktury ve viastnictvi CEZ Distribuce, a. S., hahlaste nam prosim tuto ski¥eGnost bezodkladns jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné udalosN zplsobené na zafizeni
Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povérenymi osobami budou opraveny na\paklady vinika. Zahrmutf
obnazenych, pifipadné poskozenych &asti podzemniho vedeni mize byt provedeno\pouze po souhlasu
vydaném spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. ’

13. Toto vyjadreni se nevztahuje na zafizeni v majetku spolednosti CEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjadieni nenahrazuje souhlas k zajistént pfikonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok od data vydani.
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V pfipadé, ze nebudou dodrzeny stanovené podminky, vyhrazujeme si pravo kdykoli odvolat své souhlasné
vyjadren.
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Vas pozadavek souvisejitj s distribuci elektrické energie mlzete vyfidit pfes Distribu&nf portal
(www.cezdistribuce.cz/dip\nebo mobilni aplikaci PROUD (ke stazeni na www.cezdistribuce.cz/proud).
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